FeZn 30x4 mm

Podtgczy¢ do istn. instalacji odgromowe;j

FeZn 30x4 mm

Instalacje odgromowq nalezy—wykonac ;

—zwody na dachu wykornia¢ z DFeZn o8mm

—przewody odprowadzajace z DFeZn o8mm w RVSo18 m

pod ociepleniem $cian
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TEMAT:ROZBUDOWA BUDYNKU LICEUM PLASTYCZNEGO

LOKALIZACJA: GRONOWO ELBLASKIE, GMINA ELBLAG
SZAFIROWA 12

ZESPOt SZKOL W GRONOWIE GORNYM,
UL. BROWARNA12, 82-300 ELBLAG

INWESTOR:

BRANZA: ELEKTRYCZNA

_mﬂé_czn PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

RZUT DACHU

PROJ.

inz. Tomasz Gajewski
nr ewid. WAM/0059/PWOE/034

PODPIS:

SPR.

mgr inz. Mirostaw Zebiatowicz
WAM/0065/PWOE/11

SKALA
1:100

DATA OPRACOWANIA:
WRZESIEN 2017

NRRYS.




