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PVC ø110

PVC ø160

PVC ø32

VIPEX 20x2

Cyrkulację wpiąć przy ostatnim odbiorniku ciepłej wody. 
C.w.u. przyłączyć do istniejącego podejścia w miejscu 

likwidowanego kotła. 

VIPEX 16x2

Rysunek przedstawia rozwiązania i szczegóły instalacji c.o. / wod-kan.
Nie należy posługiwać się nim jako źródłem do zdejmowania wymiarów na 

potrzeby ogólnobudowlane oraz interpretować bezpośrednich rozwiązań architektoniczncych.

Dobrano średnice cyrkulacji i c.w.u. (niniejsze opracowanie nie obejmuje trasy rurociągów).

pion kanalizacyjny PVC ø75 - odpowietrzenie ponad dach

VIPEX 16x2

VIPEX 16x2

DN 40
miedź zaprasowywana

technologię z.w. wykonać 
zgodnie z rys. schematu kotłowni

VIPEX 16x2

VIPEX 16x2
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DN 32
stal ocynk. zaprasowywana

ph

DN 25
stal ocynk. zaprasowywana

Zachować min. spadki kanalizacji sanitarnej 2%

Instalacja wod-kan parter
1:100

PVC ø160 - 
do szamba bezodpływowego

Temat

Rozbudowa pracowni artystycznych w liceum plastycznym 
w Gronowie Górnym k. Elbląga - I etap rozbudowa 
istniejącego budynku; 82-310 Elbląg, ul. Szafirowa 12
działka nr 49; obręb Gronowo Górne
Tytuł rysunku

Instalacja wod-kan parter

Projektował

mgr inż. Katarzyna Pietruszyńska
upr. nr WAM/0167/POOS/12

Sprawdził

inż. Zygmunt Lewandowicz
upr. nr 134/EL/77

Faza

P.B.
Data

listopad 2014
Skala

1:100
Nr rys.

3

Podpis

Podpis

0.02 +16 °C
Φwym: 1185 W

0.06 +12 °C
Φwym: 50 W

0.03 +16 °C
Φwym: 1548 W

0.04 +20 °C
Φwym: 218 W

0.05 a +20 °C
Φwym: 194 W

0.05 b +20 °C
Φwym: 116 W

0.01 +20 °C
Φwym: 3978 W


